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Instructions 
de l’Office fédéral de la protection de la population 
concernant le versement des contributions forfaitaires annuelles destinées à assurer l’état de 
préparation des constructions protégées

du 19 décembre 2025 

L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP),
vu l’article 99 de l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi)1,
arrête les instructions suivantes:

Section 1: Dispositions générales

Chiffre 1 But
Les présentes instructions règlent le versement des contributions forfaitaires annuelles afin de garantir l’état de préparation des 
constructions protégées en cas de conflit armé.

Chiffre 2 Champ d’application
Les présentes instructions s’appliquent aux constructions protégées au sens de l’art. 67 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la 
protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)2 qui sont maintenues à un degré de préparation normal ou réduit.

Section 2: Maintien de l’état de préparation

Chiffre 3 Conditions
1 Les constructions sont soumises à un contrôle périodique selon l’art. 101 OPCi. 
2 Le canton envoie au fur et à mesure à l’OFPP les rapports des contrôles périodiques des constructions protégées (CPC). 
3 En transmettant la demande de versement de la contribution forfaitaire, le canton confirme que l’état de préparation est assuré confor­
mément au rapport CPC. Les rapports CPC ne doivent pas dater de plus de dix ans.

Chiffre 4 Montant de la contribution forfaitaire
1 Les contributions forfaitaires sont fixées en fonction de la catégorie, du type, de la taille et du mode de réalisation des constructions 
protégées. Leur montant est défini dans l’annexe 4 OPCi.
2 Les contributions forfaitaires comprennent les dépenses pour:

a. la consommation d’énergie électrique;

b. la consommation d’eau et l’évacuation des eaux usées;

c. le carburant des groupes électrogènes stationnaires;

d. les petites réparations et le remplacement de petits composants tels que les préfiltres, lampes, démarreurs, fusibles, cour­
roies trapézoïdales, robinets, joints, filtres, manomètres, appareils de mesure et conduites, jusqu’à un total de 
1000 francs;

e. le lavage des conduites de drainage et canalisations;

f. les contrats de service d’entretien pour les extincteurs, groupes électrogènes stationnaires, détecteurs de gaz et systèmes 
de ventilation; 

g. le contrôle périodique des installations électriques;

h. la participation proportionnelle et forfaitaire aux frais d’entretien du système de détection de gaz;

i. la participation proportionnelle et forfaitaire aux frais de téléphonie et d’Internet;

j. les forfaits pour le remplacement du petit matériel (déshumidificateurs, lampes portatives de secours, extincteurs).
3 Les coûts excédant la participation forfaitaire prévue à l’al. 2, let. h à j, sont supportés par le propriétaire de la construction. 

Ch. 5 Procédure
1 Le propriétaire de la construction protégée soumet la demande de versement des contributions forfaitaires à l’OFPP par l’intermédiaire 
du canton.

 

1 RS 520.11
2 RS 520.1



Instructions de l’Office fédéral de la protection de la population sur le démontage des équipements techniques en cas de désaffectation de
Constructions protégées

2

2 Le canton examine les demandes de versement de contributions forfaitaires de l’année en cours et les présente à l’OFPP pour appro­
bation, accompagnées de la liste des constructions protégées, avant le 31 août de la même année.
3 Une prolongation du délai jusqu’au 30 septembre au plus tard peut être demandée par écrit. 

Section 3: Dispositions finales

Ch. 6 Abrogation des prescriptions en vigueur
Les instructions de l’Office fédéral de la protection de la population du 10 décembre 2024 concernant le versement des contributions 
forfaitaires annuelles destinées à assurer l’état de préparation des constructions protégées sont abrogées.

Chiffre 7 Entrée en vigueur
Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

19 décembre 2025 Office fédéral de la protection de la population
Michaela Schärer

Directrice
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