
Locale degli attrezzi con impianti rilevatori di gas per il deposito di carburanti

 Tubo di raccordo piombato o tubo d'aspirazione adattato sull'apparecchio di 

ventilazione (VA- 75 / 150)

 Direttiva per l'installazione di apparecchi elettrici

Altezza di montaggio per 

tutte le prese e gli

apparecchi:

≥ 1.0 m !Variante 1 Variante 2


